
Чинні нормативні вимоги до 
вогнестійкості конструкцій
відкритих паркінгів

Костянтин Калафат,
Керівник комітету з вогнезахисту УЦСБ



ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об`єктів 
будівництва. Загальні вимоги

ДБН В.2.3-15:2007 «Споруди транспорту. 
Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів»
Зміна №1 
Зміна №2
Проєкт Зміни №3 
(https://www.minregion.gov.ua/wp-
content/uploads/2020/12/zmina-avtostoyanky-y-
garazhy-1.pdf)

ДБН Б.2.2-12:2019 Планування і забудова
територій

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

ВИМОГИ ДО ВОГНЕСТІЙКОСТІ КОНСТРУКЦІЙ

ВИМОГИ ДО ПРОТИПОЖЕЖНИХ ВІДСТАНЕЙ

НОРМАТИВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ

ВИМОГИ ДО 
ВОГНЕСТІЙКОСТІ 
ЕЛЕМЕНТІВ КАРКАСУ  

https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/zmina-avtostoyanky-y-garazhy-1.pdf


ЗМІНА №2 
ДБН В.2.3-15:2007

НОРМУВАННЯ ВОГНЕСТІЙКОСТІ 
КОНСТРУКЦІЙ ВІДКРИТИХ 
ПАРКІНГІВ 
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Ï ðèì ³òêà 1. Êëàñè âî ãí åñò³éêî ñò³ áóä³âåëüí èõ êî í ñòðóêö³é âèçí à÷àþ òü çàëåæí î â³ä í î ðì î âàí èõ ãðàí è÷í èõ

ñòàí ³â òà ì åæ³âî ãí åñò³éêî ñò³â³äï î â³äí î äî ÄÁÍ Â.1.2-7, ÄÑÒÓÁÂ.1.1-4, âèçí à÷åí èõóäî äàòêóÃ.

Ï ðèì ³òêà 2. Êëàñ âî ãí åñò³éêî ñò³ ñàì î í åñó÷èõ ñò³í , ÿê³ âðàõî âóþ òüñÿ ó ðî çðàõóí êàõ æî ðñòêî ñò³ òà ñò³éêî ñò³

áóäèí êó, ï ðèéì àþ òü ÿêäëÿ í åñó÷èõ ñò³í .

Ï ðèì ³òêà 3. Ãðóï è ï î ø èðåí í ÿ âî ãí þ áóä³âåëüí èì è êî í ñòðóêö³ÿì è âèçí à÷àþ òü çà ì åòî äî ì , í àâåäåí èì ó

äî äàòêó Ä öèõ Í î ðì .

5.4 Êëàñ âî ãí åñò³éêî ñò³ î êðåì èõáóä³âåëüí èõ êî í ñòðóêö³é ì î æå áóòè óòî ÷í åí èé óâ³äï î â³äí èõ Í Ä

çà âèäàì è áóäèí ê³â. Äëÿ áóä³âåëüí èõ êî í ñòðóêö³é, ù î ì àþ òü í î ðì î âàí ó ì åæó âî ãí åñò³éêî ñò³ ï î í àä

60 õâ, äî çâî ëÿºòüñÿ çí èæóâàòè ì åæó âî ãí åñò³éêî ñò³ í à 30 õâ, ÿêù î öå ï åðåäáà÷åí î áóä³âåëüí èì è

í î ðì àì è çà âèäàì è áóäèí ê³â ³ ñï î ðóä.

5.5 Ï ðè âï ðî âàäæåí í ³â ï ðàêòèêó áóä³âí èöòâà áóäèí ê³â ç êî í ñòðóêòèâí èì è ñèñòåì àì è, äëÿ ÿêèõ

í åì î æëèâî âèçí à÷èòè ñòóï ³í ü âî ãí åñò³éêî ñò³ ð³ø åí í ÿ ù î äî â³äí åñåí í ÿ ¿õ äî ï åâí î ãî ñòóï åí ÿ

âî ãí åñò³éêî ñò³, ñë³ä ï ðèéì àòè çà ðåçóëüòàòàì è î ö³í þ âàí í ÿ âî ãí åñò³éêî ñò³ êî í ñòðóêòèâí î ¿ñèñòåì è

áóäèí êó â ö³ëî ì ó àáî ÷àñòèí è òàêî ¿êî í ñòðóêòèâí î ¿ñèñòåì è. Î ö³í þ âàí í ÿ âî ãí åñò³éêî ñò³ ì î æå áóòè

ï ðî âåäåí î ðî çðàõóí êî âèì è òà åêñï åðèì åí òàëüí èì è ì åòî äàì è çà ñòàí äàðòàì è, ÿê³ â³äï î â³äàþ òü

ºâðî ï åéñüêèì âèì î ãàì ç ï ðî åêòóâàí í ÿ, àáî çà ì åòî äèêàì è, ðî çðî áëåí èì è ç óðàõóâàí í ÿì âèì î ã
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â ö³ëî ì ó çà ÄÑÒÓÁ Â.1.1-18.
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04Поверховість паркінгу:
- до 5 поверхів.

Нормована площа 
протипожежного відсіку 
паркінгу:
- до 3600 м2 для 3-х поверхового;
- до 2600 м2 для 5-х поверхового.

Можливість збільшення 
площі протипожежного 
відсіку:
- від 15 до 25 %.

ЗМІНА №2 ДБН В.2.3-15:2007
ДЛЯ ВІДКРИТИХ ПАРКІНГІВ 

Архітектурно-
дизайнерські рішення 
щодо фасадів паркінгу:
- доступ пожежно-

рятувальних підрозділів через 
зовнішні прорізи 



Максимальна можливість проєктування без 
здійснення вогнезахисту елементів каркасу 

ЗМІНА №2 
ДБН В.2.3-15:2007

ДЛЯ ВІДКРИТИХ ПАРКІНГІВ 

5-поверховий паркінг з покрівлею, що 
експлуатується 

Три фасади будівлі мають зовнішні прорізи 
на кожному поверху для аварійно-
рятувальних робіт

Площа поверху не може бути більше 3250 м2

5+ 3250
поверховість площа



6.41 Для будівельних конструкцій окремо розташованих надземних 
відкритих гаражів до 5 поверхів, що мають межу вогнестійкості не 
менше 60 хв, можливо зменшувати межу вогнестійкості на 30  хв 
за наявності спринклерної системи у будівлі, що відповідає ДСТУ Б 
EN 12845, з розміщенням спринклерів, які забезпечують зрошення 
зазначених конструкцій 

ЗМІНА №2 
ДБН В.2.3-15:2007

ЗМЕНШЕННЯ ВИМОГ ДО 
ВОГНЕСТІЙКОСТІ КОНСТРУКЦІЙ 
ВІДКРИТИХ ПАРКІНГІВ

Додаткові можливості проєктування



Ступінь вогнестійкості - IIIa

• колони – R 15 М0

• елементи перекриття – REI 15 М0

• елементи покриття – R 15 М0

• сходові майданчики, косоури, сходи,

• балки та марші сходових кліток – R 60 M0

4 %Економічний ефект від 
загальної вартості будівництва  

ТИПОВИЙ П’ЯТИПОВЕРХОВИЙ ВІДКРИТИЙ ПАРКІНГ З 
ЕКСПЛУАТОВАНОЮ ПОКРІВЛЕЮ ДО 670 ПАРКОМІСЦЬ



КОМІТЕТ З ВОГНЕЗАХИСТУ УЦСБ 

https://uscc.ua/ru/vognezahyst-stalevyh-konstruktsiy

• Консалтинг з вогнезахисту
• Рекомендації з вибору вогнезахисту
• Шляхи зниження вартості 

вогнезахисту
• Спеціалізовані  видання

всебічна підтримка учасникам будівельного процесу з 
усіх питань, пов'язаних з нормуванням вогнестійкості 
будівельних конструкцій, проектування та виконання 
робіт з вогнезахисту

https://uscc.ua/ru/vognezahyst-stalevyh-konstruktsiy


КОНТАКТИ

вул. Є.Сверстюка 2А, 
БЦ «Лівобережний»
Київ, 02002

kkalafat@uscc.ua

Костянтин
Калафат

Керівник комітету з 
вогнезахисту

www.uscc.ua


